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Bedienungsanleitung
ULEE1040 & ULEE1080
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Akkukapazität 1 h 3 h 8 h
000 9 W 5 W 2 W
000 9 W 9 W 4 W

Achtung:

ACHTUNG unbedingt beachten:

Netzbetrieb - Keine Störung
Defekter Akku
(blinkt) Defektes Leuchtmittel

Netzausfall Akkubetrieb
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Jumper - Überbrückungszeit

Testtaster manueller Funktionstest

Status LED

LED Leuchtmittel
Eingang LED Treiber

Akku Netzeingang

Schalter Lasttrennung
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LED Treiber-+ LN

3 h 8 h1 h

157 mm 42 mm
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